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1. Требования к оказанию услуг.

Целью работы является оказание комплекса услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию блочно-модульной водогрейной  котельной мощностью 8,8 МВт, паровой блочно-модульной котельной мощностью 800 кг пара в час и системы газораспределения и водоподготовки на производственной базе ООО «РИМЕРА-Сервис» специализированной организацией, в соответствии с требованиями:
«Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-03, СНиП 42-01-2002 (СП 62.13330.2011), СП 42-102-2004;
«Котельные установки» СНиП II-35-76 (СП 89.13330.2012);
Федерального закона № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Ростехнадзора на вид деятельности и наличия лицензии: «Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (используются и транспортируются вещества, способные образовать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха (горючие газы)», в структуре регистрационного номера которой содержится буквенный индекс вида надзора «С» (надзор за газораспределением и газопотреблением);
«Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» ПТЭТЭ;
«Правила безопасности в газовом хозяйстве» ПБ 12-368-00;
«Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» ПБ 10-573-03;
«Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» ПБ 10-574-03;
«Руководящими указаниями по организации работы с персоналом на энергетических предприятиях и организациях»;
«Правил взрывобезопасности при использовании мазута и природного газа в котельных установках»;
«Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей».

  Общие сведения.

	Блочно-модульная водогрейная котельнаяи паровая блочно-модульная котельная находятся в промышленной зоне г. Ноябрьска, производственная база ООО «РИМЕРА-Сервис».

2. Содержание работ.

Выполнение полного комплекса нижеперечисленных мероприятий:

Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования и внутренних сетей блочно-модульной водогрейной котельной и паровой блочно-модульной котельной: 
Контроль работы системы водоподготовки (наличие хим. реагентов, работы дозаторов хим. реагентов, контроль качества подготовленной воды с проведением периодических хим. анализа), насосные группы, запорная и регулирующая арматура, трубопроводы газоснабжения и топливопроводы и хранилища резервного топлива, котлов и горелок, освещения, систем автоматизации, аварийной сигнализации, диспетчеризации и др. внутренних систем).
В случае необходимости, получение и оформление нарядов-допусков к работам, выполнение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность проведения работ, а также обеспечение выполнения противопожарных мероприятий.
Выполнение работ в объемах требований инструкций заводов- изготовителей, требований действующих правил и норм, в соответствии с проектной и технической документацией.
При необходимости, участие в расследовании возможных отказов в работе оборудования котельных или их отдельных элементов. 
Перед началом отопительного сезона разработка плана мероприятий по подготовке к работе блочно-модульных котельных, систем газораспределения и газоснабжения. Выполнение плана мероприятий в согласованные сроки со службой Заказчика -  главным энергетиком Подразделения НЦТБ ООО «РИМЕРА-Сервис».
Не реже одного раза в три года проводить режимную наладку котлов.
     Подрядчик самостоятельно обеспечивает свой персонал транспортом, спецтехникой, инструментом и приспособлениями, необходимыми для выполнения работ, обеспечивает доставку персонала до мест выполнения работ, организует проживание и питание персонала.

3.  Квалификационные требования к Подрядчику.

      Подрядчик должен иметь:
-  лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов (используются и транспортируются вещества, способные образовать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха (горючие газы), в структуре регистрационного номера которой содержатся буквенный индекс вида надзора «С» (надзор за газораспределением и газопотреблением);
-      разрешения и допуск на выполнение указанных работ;
-  квалифицированный и аттестованный персонал, ответственный за безопасное выполнение работ по оказанию данных услуг, в соответствии с п.1 настоящего технического задания;
-    приборы, оборудование и материалы, механизмы и инструмент;
- удостоверения и протоколы проверок знаний специалистов, принимающих непосредственное участие в работах.

4. Требования по промышленной, пожарной безопасности и охране труда.

      Все работы, проводимые на оборудовании Заказчика, должны выполняться в соответствии с действующими в Российской Федерации государственными нормативными требованиями по безопасности в газовом хозяйстве, промышленной, пожарной безопасности, электробезопасности и охране труда.

Работы выполняются по договору с 01.01.2019г.   по 31.12.2019г.



Главный энергетик								А.И. Чепурняк



